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Warunki przytaczenia nr TU/409/2012/D a podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV
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Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: P-2 przepompownia sciekéw sanit.

Lokalizacja: Podgéra , dziatka nr 329

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 16-02-2012r, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii nn 10/1
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce

rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. .?sttﬁ!cg%{: .
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Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu dozlﬁ?eqmﬁ e
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strony zasilania. g

Moc przytaczeniowa: 3,0 kW — zasilanie podstawowe. / TOMRRa il
A, talavfe T

Rodzaj przytacza: napowietrzne typu AsXSn 4x16 mm2 ///

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z// przytaczeniem:
przytaczenie Podmiotu nie wymaga zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
= zabudowac¢ ztacze pomiarowe z kompletem zabezpieczen na istniej. stupie linii
n/n, ztacze winno byé wykonane z tworzywa sztucznego i stopniu ochrony
min. IP - 44,
» przy zabudowie ztacza pomiarowego na stupie uwzgledni¢ odczyt ukiadu
pomiarowego z drogi oraz wejscie na stup za pomoca stupotazow,
= wyprowadzié z projektowanego ztacza pomiarowego zalicznikowa 3 fazowa
wewnetrzna linig zasilajaca do miejsca odbioru.
Wykonaé instalacje elektryczng odbiorczg zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych
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warunkéw przytaczenia.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztaczu pomiarowym

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego 3 fazowy | strefowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: Zabezpieczenie gtéwne
przystosowane do oplombowania o pradzie znamionowym 6A nalezy instalowaé

w ztgczu pomiarowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN — C) ze stacji transformatorowej Podgéra 3.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

— prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Dariusz Oracki tel. (48) 36 57 110.

Uwagi dodatkowe:
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