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Uwaga:

1. Aparature tablicy rozdzielczej "TE-3" zabudowac w natynkowej szafce IP66
z poliestru o wymiarach 800x600x300 np. typu MARINA "Legrand", z drzwiami
pelnymi , wyposazonej kompletnie w akcesoria i zestawy do montazu aparatury
modulowej; zamykanej na zamek "double bar" .

2. Aparatura modutowa prod. EATON , LEGRAND lub SCHNEIDER.

3. Zasilanie i odptywy od gory szafy.

4. Przewody odptywowe wyprowadzaé przez listwy zaciskowe o przekroju o 1 stopien
wigkszym od przekrojow zyt przewodow.

Ochrona przed dotykiem posrednim:
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
uktad sieci : TN-S

ZAKEAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KIELCACH MGR INZ.

Branza

ADAM MARZEC Elektryczna
Imig i nazwisko Numer uprawniefi Specjalno$é Podpis
Projektowal: | Krzysztof PRZEPIORA KL-362/93 elektroenergetyka Stadium
Sprawdzil: mgr inz. Adam ROKITA SWK/0062/POOE/07 | elektroenergetyka P.W.
Inwestycja Data
. 7 . V4 . . 7 . V4 cao NGHNH.
Rozbudowa oczyszczalni §ciekow w miejscowosci Gozd S
Przedmiot rysunku Nrrys.
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