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OZNACZENIA

Rpl, Rp2 - regulator predkosci

Tpl, Tp2 - termometr pomieszczeniowy

N1, N2 - wentylator nawiewny

, nagrzewnicy wodnej c.o. RZUT PARTER U
ZE1,ZE2 - sitownik zaworu \“ 100

Wszystkie urzadzenia w komplecie aparatu

- grzewczo-wentylacyjnego Volcano f-my
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do (stn.T4

A - RUBIN PLUS 2x36W SLA
Al-RUBIN PLUS 1X36W ASYM.
A2- RUBIN PLUS 2X36W PPAR
B — OKTAN IP 54 250W /HQI T 250D/
C - CHUBBY 236 OPAL

C1- CHUBBY 218 OPAL

D - AMETYST 218 IP54

E - NEPTUN-1 2X36W IP65

E1- NEPTUN-1 2X18W IP65

F - RUBIN SPORT 2X36W

J- OLYMPIA 150W

== - Oprawy z modutem awaryjnym

QOchrona od porazen :

Szybkie wytaczanie zasilania i potaczenia wyrbwnawcze.

Uklad sieci : TN-S.
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